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Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schonbornstr, 34 - 97688 Bad Kissingen

Gemeinde
Momlingen

Postfach 11 64

Adresse

Institut

Dr. Nuss

Schénbornstralie 34
97688 Bad Kissingen
0971/7856-0
0971/7856-213
info@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Tel
Fax
eMail
Web

(( DAks

kv e
63850 Momlingen
Ihre Nachricht vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwah! Bad Kissingen
10268 Dr.N/ow DRl ooy 14.04.2016
Mikrobiologische Untersuchung gemaR Trinkwasserverordnung
Entnahmeort: Momlingen
Entnahmestelle: Br 5§ Mémlingen, Rohwasser
Kennzahl: 4110612000028 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden:  nein
Probenahme am: 11.04.2016 08:00 Analysennummer: MIK 297050
Probenahme durch:  Hr. Markmann Probeneingang / Priifungsbeginn: 11.04.2016
Probenahmeart: Ende der Prifung: 14.04.2016
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur” G - DIN 38404-C4
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C* [uSfem - | 2190 | = EN27888
freies Chior* mg/l I <0,3mg/* ~ EN SO 7393-2
Desinfektion keine '
Escherichia coli KBE36°Cin100ml [ 0 - - | ENISO9308-1
Coliforme Keime KBE 36 °C in 100 ml 0o o EN ISO 9308-1
Enterokokken ~ |kBE36°Cin100ml nu. T EN ISO 7899-2
Clostridium perfringens KBE 44 °C in 100 ml n.u. ~ - | TrinkwV, Anl. 5, Teil 1,
Pseudomonas aeruginosa KBE 36 °Cin 100 ml Cnu - ~ ENISO 16266
Koloniezahl KBE22°Cin1ml | 0o . ~ TrinkwV, Anlage 5
Koloniezahl |kBE36°Cin1iml | 7 - Teil |, d/bb

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort

Beurteilung:

** in Ausnahmefdllen hther

n.u. = nicht untersucht

*** nicht akkreditierter Bereich

Fiir Rohwasser vor der Aufbereitung stellt die TrinkwV fUr die oben aufgefuhrten Parameter keine Anforderungen. Die
untersuchte Wasserprobe ist aus mikrobiologischer Sicht nicht zu beanstanden.

Bad Kissingen, den

Institut D.
Laborleitung Dr. Elke Nuss

14.04.2016

uss GmbH & Co. KG

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegensténde.

Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaitigt werden.

Seite 1 von 1

H.nnkverhindlms Sparkasse Bad Kissingen - KTO 810 - BLZ 793 51010 IBAN: DE62 7935 1010 0000 0008 10 - SWIFT-BIC: BYLADEMIKIS Akkrediticrung Reg.-Nr. D-PL-14084-01-00
Rechisform Institut Dr. Nuss GmbH & Co KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 . 5t.-Nr. 205/164/01908 - USt-iD DEB15399696
Persénlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Verwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 - $t.-Nr, 205/124/80285 - Geschaftsfihrer: Dr. Elke Nuss
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Dr. Nuss

Adresse SchonbornstraRe 34
" 97688 Bad Kissingen
Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97668 Bad Kissingen Tel 0971/7856-0
Fax 0971/7856-213
eMail  info@institut-nuss.de
Web  www.institut-nuss.de

Gemeinde
Mdmlingen
| DAKKS
Postfach 11 64 Rikredarungustete
D-PL-14084-01-00
63850 Momlingen
lhre Nachricht vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl Bad Kissingen
10268 Dr.Ning 0971/7836= paq 11.04.2016
Mikrobiologische Untersuchung geméaB Trinkwasserverordnung
Entnahmeort: Momlingen
Entnahmestelle: Br 5 Mémlingen
Kennzahl: 4110612000029 Kennzah! auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja
Probenahme am: 06.04.2016 10:00 Analysennummer: MIK 286537
Probenahme durch: Hr. Steiniger Probeneingang / Priifungsbeginn; 06.04.2016
Probenahmeart: Ende der Prtifung: 11.04.2016
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* 2 11,3 DIN 38404-C4
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C*  |pS/cm | 45 | 2700 | = EN27888
freies Chior* mg/l B W <03mg/™ | ENISO7393-2
Desinfektion | keine ' B
Escherichia coli i KBE 36 °C in 100 ml ' " EN ISO 9308-1
Coliforme Keime ~ |KBE 36 °C in 100 ml 0 | - EN 1SO 9308-1
Enterokokken KBE 36 °C in 100 ml T ] - | ENISO7889-2
Clostridium perfringens KBE44°Cin100ml |  nu - | TrinkwV, Anl. 5, Teil 1,e
Pseudomonas aeruginosa  |KBE36°Cin100ml |  nu. |  ENISO 16266
Koloniezahl  |KBE22°Ciniml [ TrinkwV, Anlage 5
Koloniezahl KBE 36 °C in 1 ml 0 - Teil |, d/bb

KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefallen hdher  *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteiluna:
In der untersuchten Probe wurden E. coli nachgewiesen. Fir Rohwasser vor der Aufbereitung stellt die TrinkwV fir die

oben aufgefithrten Parameter jedoch keine Anforderungen.

Bad Kissing 11.04.2016

“Muss GmbH & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieftlich auf die Prifgegenstande. )
Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugswelse vervielfaltigt werden, Seite 1 von 1

Bankverbindung Sparkasse Bad Kissingen - KTO BIO - BLZ 79351010 IBAN: DE62 7935 1010 0000 D008 10 SWIFT-BIC: BYLADEMIKIS Akkrediticrung Reg-Nr. D-PL-14084-01-00
Rechisform Instilut Dr. Nuss GmbH & Co. KG  Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA B833 - 51.-Nr. 205/164/01908 - USt-1D DEB15399696
Persénlich haflender Gesellschafter: Dr. Nuss Verwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 - 5t -Nr, 205/124/80285 - Ceschifisfishrer: Dr. Elke Nuss
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Dr. Nuss
. Adresse  Schonbornstrale 34
) 97688 Bad Kissingen
Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG . Schénbornstr, 34 - 97688 Bad Kissingen Tel 0971/7856-0
fax 0971/7856-213
eMail  info@institut-nuss.de
Web  www.institut-nuss.de
Gemeinde
Momlingen
i (| DAKKS
Postfach 11 64 o oaze
D-PL-14084-01-00
63850 Momlingen
lhre Nachricht vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl Bad Kissingen
10268 Dr.N/ng 0871/7856- o34 11.04.2016
Mikrobiologische Untersuchung gemaBR Trinkwasserverordnung
Entnahmeort: M&mlingen
Entnahmestelle: MS WW Momlingen, WW nach UV, Reinwasser
Kennzahi: 1230067600092 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja
Probenahme am: 06.04.2016 10:20 Analysennummer: MIK 206538
Probenahme durch:  Hr. Steiniger Probeneingang / Priifungsbeginn: 06.04.2016
Probenahmeart: Ende der Prufung: 11.04.2016
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* c | 1S | DIN38404-C4
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C* |uS/cm 453 2790 |  EN27888
freiesChior'  fmgA - | <03mgi | ENISO7393-2
Desinfekion | | UV-Anlage ’ -
Escherichia coli - |KBE 36 °C in 100 ml 0 | onoom EN ISO 9308-1
Coliforme Keime ' KBE36°Cin100ml | 0 | o©0M00ml EN 1SO 9308-1
Enterokokken KBE36°Cin100ml |  nu | 0/100 ml i EN IS0 ?§9§-ﬁ
Clostridium perfingens ~ |KBE44°Cin100ml |  nu. ~ 0M00ml | TrinkwV, Anl. 5, Teil 1.6
Pseudomonas aeruginosa  |KBE 36 °C in 100 ml nu. | o0MoOml |  ENISO 16266
Koloniezahi  [KBE22°Cin1ml o0 | 2 TrinkwV, Anlage 5
Koloniezahl KBE 36 °C in 1 ml 4 100 Teil |, d/bb

KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort  **in Ausnahmeféllen hther  *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilung:
Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

Bad Kissingen 11.04.2016

Institut D s GmbH & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegensténde. .
Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugswelse vervielfdltigt werden. Seite 1 von 1

Hankverbinduny, Sparkasse Bad Kissingen - KTO 810 - BLZ 79351010 1BAN: DE62 79351010 0000 0008 10 - SWIFT-BIC: BYLADEMIKIS Akkrediticrung, Reg-Nr. D-PL-14084-01-00
Rechisform Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen . Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 - 5t-Nr. 205,/164/019086 - USt-1D DEBI5399656
Persdnlich haftender Gesellschafler: Dr. Nuss Verwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 $t.-Nr, 205/124/80285 - Geschafisfiihrer: Dr. Elke Nuss
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Dr. Nuss

- Adresse  Schénbornstrafe 34
97688 Bad Kissingen
Institut Dr, Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen Tel 0971/7856-0
Fax 0971/7856-213
eMail info@institut-nuss.de
Web  www.institut-nuss.de

Gemeinde
Mdmlingen B
4 (( DAKKS
Hauptstrafie 70 5&5{‘_.";:%‘,..3%.,,
63853 Mdémlingen
Ihre Nachricht vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl Bad Kissingen
10268 Dr.N/ng 0977856 oay 07.04.2016
Mikrobiologische Untersuchung gemaB Trinkwasserverordnung
Entnahmeort: Momlingen
Entnahmestelle: Br 5 Mémlingen
Kennzahl: 4110612000029 Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden: nein
Probenahme am: 04.04.20186 16.07 Analysennummer: MIK 295883
Probenahme durch:  Institut Dr. Nuss Probeneingang / Priifungsbeginn: 04.04.2016
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a) Ende der Prifung: 07.04.2016
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* °C 11,8 DIN 38404-C4
Elektr, Leitfdhigkeit bei 25 °C* yS)em | 451 | 2700 | = EN27888
fiéi_éé chlor |mgn nu _ <0,3 mg/i* ,-,,,,,,,E,N IS0 7383-2
Desinfektion ' - keine -
Escherichia coli ' KBE36°Cin100ml | 0 | - |  ENISO9308-1
Edﬁ'fa?rﬁérﬁeihae ~  |kBE3s°CintoOm | 1 | & EN ISO 9308-1
Enterokokken =~ |KBE36°Cin100ml | 0 . 'EN ISO 7899-2
Clostridium perfringens ~ |[KBE 44 °Cin 100 ml 0 - | TrinkwV, Anl. 5, Teil 1,
Pseudomonas aeruginosa KBE 36 °C in 100 mi ~nu. | - | ENISO 16266
Koloniezahl ~ |KBE22°Cintm | 0 . TrinkwV, Anlage 5
Koloniezahl KBE 36 °Cin 1 ml 0 : Teil |, d/bb

KBE: Kolonieblidende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefdllen hther  *™* nicht akkreditierter Bereich

Beurteilung;
In der untersuchten Probe wurden Coliforme Keime nachgewiesen. Flir Rohwasser vor der Aufbereitung stellt die

TrinkwV filr die oben aufgefiihrten Parameter jedoch keine Anforderungen.

Bad Kissinge 07.04.2016

Institut Dr"Nuss GmbH & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstéinde. )
Ohne schrifiliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaitigt werden, Seite 1 von 1

Bankvesbinduny Sparkasse Bad Kissingen - KTO 810 - BLZ 793 510 10 - IBAN: DE62 7935 1010 0000 000810 - SWIFT-BIC: BYLADEMIKIS Akkreditivrung Reg-Nr. D-PL-14084-0)-00
Rechtsforn Institul Dr Nuss GmbH & Co KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt HRA B33 - SL-Nr. 205/164/01908 - USt-ID DEBIS399696
Persénlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Verwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 - St.-Nr. 205/124/80285 - Geschfisfohrer: Dr. Elke Nuss
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Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schdnbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen

Adresse

Tel

Institut

Dr. Nuss

Schénbornstrafe 34
97688 Bad Kissingen
0971/7856-0

Fax 0971/ 7856-213
eMail info@institut-nuss.de
Web  www.institut-nuss.de
Gemeinde
Mémlingen
ﬂmm (( DAKKS
Hauptstrale 70 2 Mbreggerungtele
D-PL-14084-01-00
63853 Mo6mlingen
Ihre Nachricht vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl Bad Kissingen
10268 Dr.N/ng GInirBse: aay 04.04.2016
Mikrobiologische Untersuchung gemiaR Trinkwasserverordnung
Entnahmeort: Mémlingen
Entnahmestelle: Br 5 Mémlingen
Kennzahl: 4110612000029 Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden: nein
Probenahme am: 30.03.2016 12:39 Analysennummer; MIK 285574
Probenahme durch:  Institut Dr, Nuss Probeneingang / Priifungsbeginn: 30.03.2016
Probenahmeart; DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a) Ende der Prifung: 04.04.2016
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur” °C I P X B 7 DIN 38404-C4
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C* |uSiem 446 2790 |  EN27888
freies Chlor* moh nu | <03mgm EN ISO 7393-2
Desinfektion keine
Escherichia coli |KBE36°Cin100ml 0 | - | ENISO93081
Coliforme Keime KBE36°Cin100ml | 0 s ENISO 9308-1
Enterokokken ~ |KBE 36 °Cin 100 ml 0 . EN ISO 7899-2
Clostridium perfrmgens KBE =44 °Cin 100 mI 0 - Trmka Anl. 5, Teil 11,
Pseudomonas aeruginosa  |KBE 36 °C in 100 ml n.u, - | ENisO1e286
Kglpnggzahl KBE 22 °C in1ml 2 - Tnnkwv Anlage 5
Koloniezahl KBE 36 °Cin 1 ml 2 - Teil I, d/bb

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort

Beurteilung:

** in Ausnahmefillen héher

n.u. = nicht untersucht
*** nicht akkreditierter Bereich

Fur Rohwasser vor der Aufbereitung stellt die TrinkwV fur die oben aufgefiihrten Parameter keine Anforderungen. Die
untersuchte Wasserprobe ist aus mikrobiologischer Sicht nicht zu beanstanden,

Institut Dr.
Laborleitung Dr. Elke Nuss

04.04.2016

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegensténde.

Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielféltigt werden.

Seite 1 von 1

Bankverhinduny Sparkasse Bad Kissingen - KTO 810 - BLZ 793 510 10 - IBAN: DE62 7935 1010 0000 €008 10 - SWIFT-BIC: BYLADEMIKIS Akkreditiorung Reg.-Nr. D-PL-14084-01-00
Rechisfurm Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA B833 - SL-Nr. 205/164/01908 . USt-1D DEBI5399695
Personlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Verwaltungs-CmbH  Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 - St.-Nr. 205/124/80285 - Geschiftskihrer: Dr. Efke Nuss
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Dr. Nuss
Adresse  Schonbornstrale 34
; 97688 Bad Kissingen
Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen Tel 0971/7856-0

Fax 0971/7856-213
eMail  info@institut-nuss.de
Web  www.institut-nuss.de

Gemeinde
Mémilingen
{ DAKKs
Hauptstrafie 70 e
D-PL-14084-01-00
63853 Momlingen
{hre Nachricht vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl Bad Kissingen
10268 Dr.Ning e 231 24.03.2016
Mikrobiologische Untersuchung gemiaB Trinkwasserverordnung
Entnahmeort; M&mlingen
Entnahmestelle: Br 5 M6mlingen
Kennzahl; 4110612000029 Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden: ja
Probenahme am: 21.03.2016 15:03 Analysennummer: MIK 294868
Probenahme durch:  Institut Dr. Nuss Probeneingang / Priifungsbeginn: 21.03.2016
Probenahmeart: DIN EN 1SO 19458 Tab. 1, a) Ende der Priifung: 24.03.2016
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* °C 10,6 DIN 38404-C4
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 “C* ~[uS/cm ) - 451 | 2790 - EN27888
freies Chior* mgA nu._ | <03mgr ENISO 7393-2
Desinfektion - N keine S
Escherichia coli ~ |kBE38°Cin100ml | 0 - | ENISO9308-1
Coliforme Keime KBE36°Cin100ml | 0 . EN ISO 9308-1
Enterokokken KBE 36 °C in 100 ml o - EN ISO 7899-2
Clostridium perfringens KBE 44 °C in 100 m| 0 - | TrinkwV, Anl. 5, Teil 1,e
Pseudomonas aeruginosa  [KBE36°Cin100mi |  nu. - | ENISO16266
Koloniezahl ~ ~ |KBE22°Ciniml | 0 - | TrinkwV, Anlage 5
Koloniezahl KBE 36 °Cin 1 ml 2 - Teil |, d/bb

KBE: Kcloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmeféllen héher  *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilung:
Flr Rohwasser vor der Aufbereitung stellt die TrinkwV flur die oben aufgefiihrten Parameter keine Anforderungen. Die

untersuchte Wasserprobe ist aus mikrobiologischer Sicht nicht zu beanstanden.

Bad Kissingep, den  24.03.2016

77
Institut Dr, Nuss GmbH & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegenstinde. .
Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielf4ltigt werden. Seite 1 von 1

Bankverbindung Sparkasse Bad Kissingen - KTO 810 BLZ 793 510 10 - IBAN: DE62 7935 1010 0000 0008 10 SWIFT-BIC: BYLADEMIKIS Akkrediticrung Reg.-Nr. D-PL-14084-01-00
Rechisform Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 - 5t-Nr, 205/164/01908 - USt-ID DEBISIS9696
Personlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Verwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 St.-Nr. 205/124/80285 - Geschafisfiihrer: Dr Elke Nuss
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N Adresse
Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 37688 Bad Kissingen Tel
Fax
eMail
Web
Gemeinde
Modmlingen
Postfach 11 64
63850 Momlingen
thre Nachricht vom thr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl
10268 Dr.N/ng Ofrly78as~ oy

Mikrobiologische Untersuchung gemiR Trinkwasserverordnung

Institut

Dr. Nuss

Schénbornstrake 34
97688 Bad Kissingen
0971/7856-0
0971/7856-213
info@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

,
{( DAKKS
Deutsche
Akireditterungssielle
D-PL-140B4-01-00

Bad Kissingen

21.03.2016

Entnahmeort: Mémlingen
Entnahmestelle: Br 5 Mémlingen
Kennzahl: 4110612000029 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja
Probenahme am: 16.03.2016 11:00 Analysennummer: MIK 294397
Probenahme durch:  Hr. Steiniger Probeneingang / Prifungsbeginn: 16.03.2016
Probenahmeart: Ende der Priifung: 21.03.20186
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* ‘c 10,4 DIN 38404-C4
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C* |uS/cm 454 2790 'EN 27888
freies Chlor* mgll | - | <03mgn~ |  ENISO7393-2
Desinfektion nicht bekannt
Escherichiacoli KBE 36 °Cin 100 ml o | - ENISO 9308-1
Coliforme Keime KBE 36 °C in 100 ml 0 - EN ISO 9308-1
Enterokokken |KBE36°Cin100m |  nu. - EN SO 7899-2
Clostridium perfringens ~ |KBE44°Cin100ml Cnu ' . TrinkwV, Anl. 5, Teil 1,
Pseudomonas aeruginosa  |KBE 36 °C in 100 ml nu | - ~ ENISO 16266
Koloniezahl ~ |xBE22°Cintm | o | - TrinkwV, Anlage 5
Koloniezahl KBE 36 °Cin 1 mi 1 - Teil |, d/bb

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort

Beurteilung:

** in Ausnahmeféllen hther

n.u. = nicht untersucht

*** nicht akkreditierter Bereich

Fiir Rohwasser vor der Aufbereitung stellt die TrinkwV fiir die oben aufgefiihrten Parameter keine Anforderungen. Die
untersuchte Wasserprobe ist aus mikrobiologischer Sicht nicht zu beanstanden.

Bad Kissingen, dén

Institut Dr.
Laborleitung Dr. Elke Nuss

21.03.2016

P
uss GmbH & Co. KG

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Prufgegenstande.

Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr, Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

Seite 1 von 1

Bankverbinduny Sparkasse Bad Kissingen - KTO 810 - BLZ 79351010 IBAN: DE62 79351010 0000 0008 10 - SWIFI-BIC: BYLADEMIKIS Akkrediticruny, Reg.-Nr. D-PL-14084-01-00
Rechisform Institut Dr Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen Registergericht Schweinfurt HRA 8833 St.-Nr. 205/164/01908 . USL-ID DEB15399696
Personlich haftender Gesellschafter: Dr, Nuss Verwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen  Registergericht Schweinfut HRB 6513 St.-Nr, 205/124/80285 Geschifisfiahrer: Dr, Flke Nuss
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Dr. Nuss
N Adresse  Schonbornstraffe 34
97688 Bad Kissingen
Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schonbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen Tel 0971/7856-0

fax 0971/7856-213
eMail  info@institut-nuss.de
Web  www.institut-nuss.de

Gemeinde
Momlingen
Postfach 11 64 s R
D-PL-14084-01-00
63850 Momlingen
thre Nachricht vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl Bad Kissingen
10268 Dr.N/ng RONAE6 oy 21.03.2016
Mikrobiologische Untersuchung gemaR Trinkwasserverordnung
Entnahmeort: Mémlingen
Entnahmestelle: MS WW Mémlingen, WW nach UV, Reinwasser
Kennzah!: 1230067600092 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja
Probenahme am: 16.03.2016 11:30 Analysennummer: MIK 294398
Probenahme durch:  Hr. Steiniger Probeneingang / Priifungsbeginn: 16.03.2016
Probenahmeart: Ende der Prifung: 21.03.2016
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* . S - wfi, JPINSGA0GCH
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C*  [uSfcm | 452 2790 ~ EN27888
freies Chior* mg R I <0,3 mgh™ EN SO 7393-2
Desinfektion | nichtbekannt | o
Escherichia coli _|KBE 36 °C in 100 mi 0 | _on00m _ ENISO9308-1
Coliforme Keime ___ |KBE36°Cin 100 mi 0 o00ml | ENISO9308-1
Enterokokken ~ |KBE36°Cin100ml _nu. 0/100ml |  ENISO 7609-2
Clostridium perfringens KBE44°Cin100ml |  nu 0/100 ml | TrinkwV, Anl. §, Teil 1,e
Pseudomonas ggrugiqgg.a KBE36°Cin100ml |  nu. 07100 ml ENISO 16266
Koloniezahl KBE22°Cin1ml R Y TrinkwV, Anlage 5
Koloniezahl KBE 36 °Cin1ml 2 100 Teil |, d/bb
KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefallen hther  *** nicht akkreditierter Bereich
Beurteilung:
Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.
Bad Kissing n 21.03.2016
institut DrNuss GmbH & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss
Die Prifergebnisse beziehen sich ausschiiefilich auf die Prifgegensténde. )
Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Seite 1 von 1

Bankverbinduny Sparkasse Bad Kissingen - KTO 810 - BLZ 793 510 10 - IBAN; DE62 7935 1010 0000 0008 10 - SWIFT-BIC: BYLADEMIKIS Akkreditieruny Reg-Nr. D-PL-14084-01-00
Rechistorm Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA B833 - St.-Nr. 205/164/01908 USt-iD DESI5399696
Perstnlich hafiender Gesellschafler: Ds. Nuss Verwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 - St.-Nr. 205/124/B0285 - Geschiftsfahrer: Dr. Elke Nuss
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— Institut
== Bearbeiter: han| Blatt: 9
Dr. Nuss
& Adresse  SchdnbornstralRe 34

institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr, 34 - 97688 Bad Kissingen

Tel

97688 Bad Kissingen
0971/7856-0

Fax 0971/7856-213
eMail  info@institut-nuss.de
Web  www.institut-nuss.de
Gemeinde
Mémlingen
» {{ DAKKS
Hauptstrafte 70 D e
D-PL-14084-01-00
63853 Mdmlingen
Ihre Nachricht vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl Bad Kissingen
10268 Dr.N/ng 0971/7856- 231 17.03.2016
Mikrobiologische Untersuchung geméaR Trinkwasserverordnung
Entnahmeort: Mémlingen
Entnahmestelle: Br 5§ Mdmlingen
Kennzahl: 4110612000029 Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden: ja
Probenahme am: 14.03.2016 15:49 Analysennummer: MIK 293790
Probenahme durch:  Institut Dr. Nuss Probeneingang / Priffungsbeginn: 14.03.2016
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a) Ende der Prifung: 17.03.2016
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur” °C 10,4 DIN 38404-C4
Elektr. Leitfshigkeit bei 25 °C* |uSiem 448 | 2790 EN 27888
freies Chlor* | mgn | nu | <03mgM™ |  ENISO73932
Desinfektion keme
Escherichiacoli ~ |KBE36°Cin100ml [ EN SO 9308-1
Coliforme Keime ~ |KBE 36°Cin 100 mI 0 - EN 1SO 9308-1
Enterokokken |KBE 36 °C in 100 ml 0 . ~ ENISO 7899-2
Clostridium perfringens KBE 44 °C in 100 ml 0 - | TrinkwV, Anl. 5, Teil 1,e
Pseudomonas aeruginosa KBE36°Cin100ml |  nu. - | ENISO16266
Kolonlezahl - 7 KBE 22 °C i in 1 ml ) ” O _ - TrinkwV, Anlage 5
Koloniezahl KBE 38 °C in 1 ml ] - Teil |, d/bb

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort

Beurteilung:

** in Ausnahmefalien héher

n.u. = nicht untersucht
*** nicht akkreditierter Bereich

FOr Rohwasser vor der Aufbereitung stellt die TrinkwV flir die oben aufgefuhrten Parameter keine Anforderungen. Die
untersuchte Wasserprobe ist aus mikrobiologischer Sicht nicht zu beanstanden.

Bad Kissingen, d

Institut Dr.
Laborieitung Dr. Elke Nuss

17.03.2016

ss GmbH ;Co. KG

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die Prifgegensténde.

Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

Seite 1 von 1

Bankverbindung Sparkasse Bad Kissingen - KTO 810 - BLZ 79351010 IBAN: DE62 7935 1010 0000 0008 10 - SWIFT-BIC: BYLADEMIKIS Akkre editierung Reg.-Nr. D-PL-14084-01-00

Rechisform Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen - Regi

-

richt Sch

B

HRA 8833 - St.-Nr, 205/164/01908 - USt-1D DEBI5399696

Persénlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Verwaltungs-GmbH Sltz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt HRB 6513 - 5t.-Nr. 205/124/80285 . Geschiftsfihrer: Dr, £lke Nuss
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Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schonbornstr, 34 - 97688 Bad Kissingen

Gemeinde
Mémlingen

Postfach 11 64

63850 Momlingen

{hre Nachrichtvom

10268

Mikrobiologische Untersuchung geméaR Trinkwasserverordnung

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Dr.Ning

Telefon-Durchwahl
0971/7856-

231

Adresse

Institut

Dr. Nuss

Schénbornstralie 34
97688 Bad Kissingen
Tel 0971/7856-0
fax 0971/7856-213
eMail  info@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Web

. { DAKKS

AT 8
Togat Aldcrediterungsstelis

D-PL-14084-01-00

Bad Kissingen

14.03.2016

Entnahmeort: Momlingen
Entnahmestelle: Br 5 Mémlingen
Kennzahl: 4110612000029 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja
Probenahme am: 09.03.2016 07:30 Analysennummer: MIK 293270
Probenahme durch:  Hr. Steiniger Probeneingang / Prifungsbeginn: 09.03.2016
Probenahmeart: Ende der Priifung: 14.03.2016
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* °C 10,3 DIN 38404-C4
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C*  |pS/em 451 2790 EN27888
freies Chlor* mghl - <03mgi™ |  ENISO7383-2
Desinfektion keine - N _
Escherichia coli * |KBE 36 °C in 100 mi 0 % EN 1SO 9308-1
| Coliforme Keime KBE 36 °Cin 100 m! 0 - - EN1SO 9308-1
Enterokokken KBE 36 °C in 100 ml  nu ; ENISO 78992
Clostridium perfringens |KBE44°Cin100ml nu. ; TrinkwV, Anl. 5, Teil 1,e
Pseudomonas aeruginosa KBE 36 °C in 100 ml . nu N ENISO 16266
Koloniezahl KBE 22 °C | in 1mi 0 L Trmka Anlage 5
Koloniezahl KBE 36 °C in 1 ml 0 - Teil |, d/bb

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort

Beurteilung:

** in Ausnahmeféllen héher

n.u. = nicht untersucht

*** nicht akkreditierter Bereich

Fur Rohwasser vor der Aufbereitung stellt die TrinkwV fiir die oben aufgefilhrten Parameter keine Anforderungen. Die
untersuchte Wasserprobe ist aus mikrobiologischer Sicht nicht zu beanstanden.

Bad Kissingen,den™

o

14.03.2016

Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG

Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschileRlich auf die Prufgegenstande.

Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaitigt werden.

Seite 1 von 1

Bankverbindung Sparkasse Bad Kissingen - KTO 810 - BLZ 793 510 10 - IBAN: DE62 7935 1010 0000 0008 10 - SWIFT-BIC: BYLADEMIKIS Akkrediticrung Reg.-Nr, D-PL-14084-01-00
Rechisform Institut Dr Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 - St.-Nr. 205/164/01908 - USt-ID DEB15399696
Persénlich haflender Gesellschafier: Dr. Nuss Verwallungs-CmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 - St.-Nr. 205/124/80285 - Geschaftsfijhrer: Dr. Elke Nuss
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Institut

Dr. Nuss

. Adresse  Schonbornstrale 34
97688 Bad Kissingen
Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 57688 Bad Kissingen Tel 0971/7856-0
Fax 0971/7856-213
eMail  info@institut-nuss.de
Web  www.institut-nuss.de
Gemeinde
Momlingen
{( DAKKS
Postfach 11 64 Rireitsarvogssite
D-PL-14084-01-00
63850 Momlingen
Ihre Nachricht vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Telefan-Durchwah! Bad Kissingen
10268 Dr.Ning SIS gy 14.03.2016
Mikrobiologische Untersuchung gemaR Trinkwasserverordnung
Entnahmeort: M&mlingen
Entnahmestelle: MS WW Mdmlingen, WW nach UV, Reinwasser
Kennzahl: 1230067600092 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja
Probenahme am: 09.03.2016 07:50 Analysennummer: MIK 293271
Probenahme durch:  Hr. Steiniger Probeneingang / Priifungsbeginn: 09.03.2016
Probenahmeart: Ende der Prifung: 14.03.2016
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur® °C 109 DIN 38404-C4
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C*  [uSiem 440 2790 - EN27888
freies Chlor mghl - | <03mgr* |  ENISO7393-2
Desinfektion S UV-Anlage o -
Escherichia coli ~ |KBE36°Cin 100 ml 0 0/100 mi - ENISO 93081
Coliforme Keime * |KBE 36 °C in 100 ml 0 © 0M100ml ENISO9308-1
Enterokokken KBE36°Cin100ml |  nu | or00ml EN ISO 7889-2
Clostridium perfringens KBE 44 °Cin100ml | nu. 01100 ml | TrinkwV, Anl. 5, Teil 1,
Pseudomonas aeruginosa  |KBE 36 °C in 100 ml nu. 0/100 mi ENISO 16266
Koloniezahl ' KBE 22 °Cin 1 ml 0 20 TrinkwV, Anlage 5
Koloniezahl ) KBE 36 °C in 1 ml 0 100 Teil I, d/bb

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort

** in Ausnahmefallen héher

n.u. = nicht untersucht

*** nicht akkreditierter Bereich

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

Bad Kissingep;den

14.03.2016

Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG

Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstdnde.

Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

Seite 1 von 1

Bankverbinduny Sparkasse Bad Kissingen - KTO 810 BLZ 793 51010 - IBAN: DE62 79351010 0000 000810 SWIF1-BIC: BYLADEMIKIS Akkrediticrung Reg.-Nr. D-PL-14084-01-00
Rechisform Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt HRA 8833 - St-Nr, 205/164/01908 - USt-ID DE8I5399696
Persénlich haftender Gesellschalter: D, Nuss Verwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 St.-Nr. 205/124/80285 - Geschifisfithrer: Dr, Elke Nuss
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r. NUSS
- Adresse  Schonbornstrafie 34

97688 Bad Kissingen

Institut Dr. Nuss GmbH & Co, KG - Schénbornstr, 34 - 97688 Bad Kissingen fel 0971/7856-0

Fax 0971/7856-213
eMail info@institut-nuss.de
Web  www.institut-nuss.de
Gemeinde
Mémilingen .
. ({ DAkKS
Hauptstralle 70 Alradiberungastele
D-PL-14084-01-00
63853 Momlingen
Ihre Nachricht vam lhr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl Bad Kissingen
10268 Dr.N/A&m 097 /7836- 231 10.03.2016
Mikrobiologische Untersuchung gemiR Trinkwasserverordnung
Entnahmeort: Mémlingen
Entnahmestelle: Br 5 Mémlingen
Kennzahl: 4110612000029 Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden: ja
Probenahme am: 07.03.2016 15:25 Analysennummer: MIK 292405
Probenahme durch:  Institut Dr. Nuss Probeneingang / Priifungsbeginn: 07.03.2016
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a) Ende der Prifung: 10.03.2016
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* °C 10,4 DIN 38404- C4
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C* |uSfem 443 2790 ~ EN27888
freles Chlor* mgd onu | <03mgi | ENISO73932
Desinfektion keine o
Escherichia coli _|KBE 36 °C in 100 ml 0 ” EN ISO 9308-1
Coliforme Keime ~_|KBE36°Cin100ml 0 - - ENISO9308-1
Enterokokken ~ |KBE36°Cin100ml 0 .  ENISO 7899-2
Clostridium perfringens KBE 44 °Cin 100 mi 0 - TrinkwV, Anl. 5, Tell 1,e
Pseudomonas aeruginosa KBE 36 °C in 100 mi ~nu - | ENISO 16266
Koloniezahl KBE22°Cin 1 mi 0 - TrinkwV, Anlage 5
Koloniezahl KBE 36 °Cin 1 ml 0 - Teil |, d/bb

KBE: Koloniebildende Einheiten

* Messung: Vor-Ort

Beurteilung:

n.u. = nicht untersucht
** in Ausnahmefillen hsher

*** nicht akkreditierter Bereich

Fur Rohwasser vor der Aufbereitung stellt die TrinkwV fir die oben aufgefihrten Parameter keine Anforderungen. Die
untersuchte Wasserprobe ist aus mikrobiologischer Sicht nicht zu beanstanden.

Bac{_‘}giasingeﬁ,’ den, 10.03.2016

rd
e s

Vo M o
Institut Dr. Nuss GmbH m

Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstande.

Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

Seite 1 von 1

Bankverbinduny Sparkasse Bad Kissingen - KTO B10 - BLZ 79351010 - {IBAN: DE62 7935 1010 0000 0008 10 - SWIFT-BIC: BYLADEMIKIS Akkrediticrung Reg.-Nr. D-PL-14084-01-00
Rechisform Institut Dr. Nuss GmbH & Co KG - Sitz Bad Kissingen Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 : St.-Nr. 205/164/01908 USt-ID DEB15399696
Personlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Verwaltungs-GmbH  Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurl - HRB 6513 St.-Nr. 205/124/80285 Geschaftsfilhrer: Dr Elke Nuss
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o - Institut
== Bearbeiter: han | Blatt: 13 D N
. NUSS
. Adresse  Schénbornstrae 34
97688 Bad Kissingen
Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schinbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen Tel 0971/7856-0

Fax 0971/7856-213
eMail  info@institut-nuss.de
Web  www.institut-nuss.de

Gemeinde
Mémiingen
i ({ DAKkS
Hauptstrafie 70 Rirederongsishe
D-PL-14084-01-00
63853 Méoémlingen
Ihre Nachricht vom Thr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl Bad Kissingen
10268 Dr.N/km WA g 03.03.2016
Mikrobiologische Untersuchung geméR Trinkwasserverordnung
Entnahmeort: Momlingen
Entnahmestelle: Br 5 Mémlingen
Kennzahl: 4110612000029 Kennzah! an Entnahmestelle vorhanden: ja
Probenahme am: 29.02.2016 12:56 Analysennummer: 29.01.1900
Probenahme durch: Institut Dr. Nuss Probeneingang / Priifungsbeginn: 29.02.2016
Probenahmeart; DIN EN I1SO 19458 Tab. 1, a) Ende der Prifung: 03.03.2016
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* °C 10,7 ) DIN 38404-C4
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C*  |uS/cm i 408 | 2790 |  EN27888
freies Chior  |mg/l |1 nu <0,3 mgi** EN ISO 7393-2
Desinfektion keine
Escherichia coli KBE36°Cin100ml | 0 T ENISO 9308-1
Coliforme Keime KBE 36 °C in 100 mi o | = | ENISO 9308-1
Enterokokken KBE 36 °C in 100 ml L EN ISO 7899-2
Clostridium perfringens ~ |KBE 44 °C in 100 ml 8 | “TrinkwV, Anl. 5, Teil 1,e
Pseudomonas aeruginosa  |KBE 36 °C in 100 ml nu. - | ENISO 16268
Koloniezahl ~ |kBE22°Cin1m | 1 - TrinkwV, Anlage 5
Koloniezahi ~ |KBE36°Cin1ml 0 - Teil |, d/bb

KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort ™ in Ausnahmeféllen hther  *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilung:
Fur Rohwasser vor der Aufbereitung stellt die TrinkwV fUr die oben aufgeflihrten Parameter keine Anforderungen. Die

untersuchte Wasserprobe ist aus mikrobiologischer Sicht nicht zu beanstanden.

Bad Kissingen,-den  03.03.2016

o J
Institut Dr, Nuss GmbH & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Prifgegensténde. )
Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaitigt werden. Seite 1 von 1

Bankverbinduny, Sparkasse Bad Kissingen - KTO 810 - BLZ 793 510 10 - 1BAN: D£62 73351010 0000 0008 10 - SWIFT-BIC: BYLADEMIKIS Akkrediticrs uny Reg.-Nr. D-PL-14084-01-00
Rechisform Institut Dr. Nuss GmbH & Co KG - Sitz Bad Kissingen  Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 - $t-Nr, 205/164/01908 - USt-ID DEBIS3I99696
Persbnlich haftender Gesellschafter: Dr, Nuss Verwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt HRB 6513 5t.-Nr, 205/124/80285 - Geschifsfiihrer: Dr. Elke Nuss
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Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen

Gemeinde
Mémlingen

Postfach 11 64
63850 Momlingen

ihre Nachricht vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Telefon-Durchwahl

0971/7856- 231

Mikrobiologische Untersuchung geméaR Trinkwasserverordnung

Entnahmeort:
Entnahmestelle:
Kennzahl:

10268

Mdmlingen
Br 5 Mémlingen
4110812000029

Dr.N/ng

Institut

Dr. Nuss

SchénbornstraBe 34
97688 Bad Kissingen
Tel 0971/7856-0
Fax 0971/7856-213
eMail  info@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Adresse

Web

< ( DA

Lo Akkraditierungastelle
D-PL-14084-01-00

Bad Kissingen

29.02.2016

Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja

Probenahme am: 24.02.2016 08:40 Analysennummer: MIK 291117
Probenahme durch: Hr. Steiniger Probeneingang / Prifungsbeginn: 24.02.2016
Probenahmeart: Ende der Priifung: 29.02.2016
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Woassertemperatur® °C 11,2 DIN 38404-C4
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C*  |pS/cm 451 2790 EN27888
freies Chlor* |mgn - ~<0,3mg/* EN 1SO 7393-2
Desinfektion i - _ keine - B o
Escherichia coli KBE 36 °C in 100 mi o | - EN IS0 93081
Coliforme Keime KBE 36 °C in 100 mi 0 - EN SO 9308-1
Enterokokken KBE 36 °C in 100 ml n.u. - ~ ENISO 7899-2
Clostridium perfringens KBE44°Cin100ml |  nu. - | TrinkwV, Anl. 5, Teil 1,
Pseudomonas aeruginosa " |KBE 36 °Cin 100 mi n.u, - ~ ENISO 16266
Koloniezahl ~ |KBE22°Cin1ml 0o - TrinkwV, Anlage 5
Koloniezahl KBE36°Ciniml 2 - Teil I, d/bb

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort

Beurteilung:

** in Ausnahmefsllen hther

n.u. = nicht untersucht

*** nicht akkreditierter Bereich

Fur Rohwasser vor der Aufbereitung stellt die TrinkwV fir die oben aufgefuhrten Parameter keine Anforderungen. Die
untersuchte Wasserprobe ist aus mikrobiologischer Sicht nicht zu beanstanden.

Bad Kissinge

?-q.
Institut Dr.
Laborleitung Dr. Elke Nuss

n 29.02.2016

v )
Uss GmbH & Co. KG

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstande.

Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaitigt werden,

Seite 1 von 1

Bankverbinduny Sparkasse Bad Kissingen « KTO 810 - BLZ 793 510 10 - IBAN: DE62 7935 1010 0000 0008 10 - SWIFT-BIC: BYLADEMIKIS Akkredilicrung Reg.-Nr. D-PL-14084-01-00
Rechtsiorm institut Dr Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 - St.-Nr. 205/164/01908 USt-1D DES15399696
Perstinlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Verwallungs-GmbH  Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt HRB 6513 - St.-Nr. 205/124/80285 - Geschafisfithrer: Dr. Elke Nuss
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