
Adresse Schönbornstraße 34
97688 Bad Kissingen

0971 /7856-0
o 97 1 / 78 s6-213

i nfo@ institut-n uss.de

www.institut-n uss.de

lnstitut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02

97 922 Lau d a- Kön i gsh ofen
o9343 / 509342
o9343/3979
lauda@institut-n uss.de

www.institut-nuss.de

( n*tsll kb.tE
' Akkedldsun8sdle

FPL-140821-01{0

lnstitut Dn Nuss GmbH & Co. KG .Schönbornstr. 34 . 97688 Bad Kissingen

Gemeinde
Mömlingen

Postfach 11 64

63850 Mömlingen

lhre Nachrichtvom lhr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl
0s /78s6- 2311 0268 Dr.N/tr

Mikrobiolog ische Untersuch u ng gemäß Trin kwasseruerord n un g

Tel

Fax

eMail
Web

Bad Kissingen

02.o2.2024
a

a

a

Entnahmeort:
Entnahmestelle:

Kennzahl;
Probenahme am:

Probenahme durch:
Probenahmeart:

Mömlingen, Ortsnetz

Kindergarten Regenbogen

1230067600393

30.o1.2024 15:00
P. Gall, AMME
DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a)

Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden:

Analysennummer:
Probeneingang / Prüfungsbeginn:

Ende der Prüfung:

netn

MtK 559754
31.01.2024
02.02.2024

KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
. Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefällen höher *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilunq:

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV

Bad Kissingen, den O2.02.2024

i.p<
lnstitut Dr. Nuss & Co. KG

Laborleitung Nuss

Die prtifergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des lnstituts Dr. Nuss darf

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. (Dok. B-M|K-2-S) Seite 1 von 1

Rechtsform lnstitutDr.NussCmbH&Co.KC.SitzBadKissingen RegistergerichtSchweinfurt HRA8833.St.-Nr205/164101908.USt-lDDE815399696

Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode

Wassertemperatur* c 10,4 DIN 38404-4:1976-12

Elektr. Leitfähigkeit bei 25 "C* uS/cm n.u 2790 DIN EN 27888:1993-11

freies Chlor* mg/l n.u < 0,3 mo/l** DIN EN ISO 7393-2:2019-03

Desinfektion UV-Anlage

Escherichia coli KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Coliforme Keime KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1 :2017-09

Enterokokken KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 7899-2:2000-11

Clostridium perfringens KBE44 "C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO ',l4189:2016-1'1

Pseudomonas aeruginosa KBE 36 "C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 16266:2008-05

Koloniezahl KBE22 'C in 1 ml 0 100
TrinkwV S 43 Abs. 3.3

Koloniezahl KBE 36'C in 1 ml 0 100



lnstitut Dr. Nuss GmbH & Co. KC .Schönbornstr. 34 . 97688 Bad Kissingen

Gemeinde
Mömlingen

Postfach 11 64

63850 Mömlingen

lhre Nachricht vom I hr Zeichen

1 0268

Telefon-Durchwahl
o 971 / 78s6 -

231

Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden

Analysennummer:
Probeneingang / Prüfungsbeginn:

Ende der Prüfung:

Adresse

Tel

Fax

eMail
Web

Schönbornstraße 34

97688 Bad Kissingen

0971 /78s6-O
o 97 1 / 78 56-213

i nfo@i nstitut-n uss.de

www. institut-n uss.de

lnstitut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02

97 922 Lau d a- Kön i gs h ofe n

o9343/sO9342
o9343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-n uss.de

('onr.gs,*"
At*r€ditierun8sellc
DPL-11084{1-00

Unser Zeichen

Dr.N/tr

Bad Kissingen

02.02.2024a

M i krobiolog ische U ntersuch u n g gemä ß Tri n kwasserverord n u n g

Entnahmeort:

Entnahmestelle:

Kennzahl:
Probenahme am:

Probenahme durch:
Probenahmeart:

Mömlingen, Ortsnetz

Rathaus

1 230067600393
3O.01.2024 15:15

P. Gall, AMME
DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a)

nern

MtK 559755
31.01.2024
02.02.2024

Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode

Wassertemperatur" 10,2 DIN 38404-4:1976-12

Elektr. Leitfähigkeit bei 25'C* pS/cm n.u. 2790 DIN EN 27888:1993-'11

freies Chlor* mg/l n.u < 0,3 mg/l** DIN EN ISO 7393-2:2019-03

Desinfektion UV-Anlage

Escherichia coli KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Coliforme Keime KBE 36'C in 100 ml 1 0/100 ml DIN EN ISO 9308-'t:2017-09

Enterokokken KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 7899-2:2000-11

Clostridium perfringens KBE44 "C in 100 ml n.u 0/100 ml DIN EN ISO 141 89:2016-1 1

Pseudomonas aeruginosa KBE 36'C in 100 ml n.u 0/100 ml DIN EN ISO 16266:2008-05

Koloniezahl KBE22 "C in 1 ml 0 100
TrinkwV S 43 Abs. 3.3

Koloniezahl KBE 36'C in 1 ml 0 100

a KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefällen höher *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteiluqg:
Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter nicht den Anforderungen der

TrinkwV. Der Grenzwert für Coliforme Keime ist überschritten.

Bad Kissingen, den 02.02.2024

f,,e .

lnstitut Dr.

Laborleitun

& Co. KG

Elke Nuss

Die prrifergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die prüfgegenstände. ohne schriftliche Genehmigung des lnstituts Dr. Nuss darf

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. (Dok' B-M|K-2-S) Seite 1 von 1

Rechtsform lnstitutDrNussCmbH&Co.KC.SitzBadKissinten.RegistergerichtSchweinfurt HRABS33 St.-Nr205/6410190B.USt-lDDEB|5399696



Adresse

Tel
Fax

eMail
Web

Schönbornstraße 34
97688Bad Kissingen

o971 /78s6-O
o 97 1 / 78 56-213

i nfo@institut-n uss.de

www.institut-n uss.de

lnstitut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97 922 Lauda-Königshofen
o9343/509342
o9343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

lnstitut Dn Nuss CmbH & Co. KC .Schönbornstr. 34 . 97688 Bad Kissingen

Gemeinde
Mömlingen

Postfach 11 64

63850 Mömlingen

lhre Nachricht vom lhr Zeichen [Jnser Zeichen Telefon-Durchwahl
o971 /78s6-

1 0268 Dr.N/tr

M i krobiolog ische U ntersuch u n g gemäß Tri n kwasserverord n u n g

((,o*h"t.*,"
- Atlreditlerungrstelle

D-Pt to&{ltr

231

Bad Kissingen

02.02.2024
a

Entnahmeort:
Entnahmestelle:
Kennzahl:

Probenahme am:

Probenahme durch:

Probenahmeart:

Mömlingen
MS WW Mömlingen, WW nach UV, Reinwasser

1230067600092 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden

30.01.2024 15:30 AnalYsennummer:

P. Gall, AMME Probeneingang / Prüfungsbeginn:

DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a) Ende der Prüfung:

nein
MtK 559756

31.01.2024
02.02.2024

Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode

Wassertemperatur* 9,7 DIN 38404-4:1976-12

Elektr. Leitfähigkeit bei 25 'C* pS/cm n.u. 2790 DIN EN 27888:1993-11

freies Chlor* mg/l n.u. < 0,3 mg/l** DIN EN ISO 7393-2:2019-03

Desinfektion UV-Anlage

Escherichia coli KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Coliforme Keime KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Enterokokken KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 7899-2:2000-11

Clostridium perfringens KBE 44'C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 14189:2016-11

Pseudomonas aeruginosa KBE 36'C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 16266:2008-05

Koloniezahl KBE22 "C in 1 ml 0 20
TrinkwV $ 43 Abs. 3.3

Koloniezahl KBE 36 "C in 1 ml 1 100

KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefällen höher *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilunq:

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV

Bad Kissingen, den O2.02.2024

;,/).,<
lnstitut Dr. Nuss & Co. KG

Laborleitung Nuss

Die prtifergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des lnstituts

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. (Dok. B-MlK-2-5)

Rechtsform lnstitutDLNussCmbH&Co.KC SitzBadKissin8en.RegistergerichtSchweinfurt.HRAS833.St.-Nr205/64/01908.USt-lDDE8'15399696

Dr. Nuss darf
Seite 1 von 1



Adresse Schönbornstraße 34

97688 Bad Kissingen

o971/7856-0
o 97 1 / 78 56-213

info@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

lnstitut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02

97 922 Lau d a- Kön i gs h ofe n

o9343/509342
o9343/3979
lauda@institut-n uss.de

www. institut-nuss.de

lnstitut Dn Nuss CmbH & Co. KC .Schönbornstr. 34 . 97688 Bad Kissingen

Gemeinde
Mömlingen

Postfach 11 64

63850 Mömlingen

lhre Nachricht vom lhr Zeichen Telefon-Durchwahl
0971/7856-

10268 231

M i krobiolog ische U ntersuch u n g gemäß Tri n kwasserverord n u n g

Tel
Fax

eMail
Web

s'rl'l'ir'?,,ffi ftonr.r.sz,i-ä\i\' \ Deut$he?/"t,i'N Akkrcdlderungselle
D-PL.1iO84{1-0O

Unser Zeichen

Dr.N/tr

Mömlingen
MS HB Mömlingen, HB neu rechts

1230067600274 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden:

30.01.2024 16:00 AnalYsennummer:

P. Gall, AMME Probeneingang / Prüfungsbeginn:

DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a) Ende der Prüfung:

Bad Kissingen

02.02.2024
a

Entnahmeort:

Entnahmestelle:
Kennzahl:
Probenahme am:

Probenahme durch:

Probenahmeart:

neln
MtK 559757

31.01.2024

02.02.2024

Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode

Wassertemperatur*
oc 9,5 DIN 38404-4:1976-12

Elektr. Leitfähigkeit bei 25'C* pS/cm n.u 2790 DIN EN 27888:1993-11

freies Chlor* mg/l n.u < 0,3 mg/l** DIN EN ISO 7393-2:2019-03

Desinfektion UV-Anlage

Escherichia coli KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Coliforme Keime KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017'09

Enterokokken KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 7899-2:2000-11

Clostridium perfringens KBE44 "C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 14189:2016'1'1

Pseudomonas aeruginosa KBE 36 "C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 16266:2008-05

Koloniezahl KBE22 "C in 1 ml 0 100 TrinkwV $ 43 Abs. 3.3

Koloniezahl KBE 36'C in 1 ml 1 100

a KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefällen höher *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilung:

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV

Bad Kissinge n, den 02.O2.2024

;/€..<
lnstitut Dr bH & Co. KG

Elke Nuss

Die prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die prtifgegenstände. ohne schriftliche Genehmigung des lnstituts Dr' Nuss darf

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. (Dok. B-M|K-2-5) seite 1 von 1

Rechtsform lnstitutDr.NussCmbH&Co.KC.SitzBadKissingen.RegistergerichtSchweinfurt.HRASS33.St.-Nn205/164/01908.USt-|DDE815399696



Adresse

Tel

tax
eMail
Web

Schönbornstraße 34

97688 Bad Kissingen

0971/7856-0
o 97 1 / 78 s6-213

info@i nstitut-n uss.de

www. institut-n uss.de

lnstitut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02

97 922 Lauda-Königshofen
o9343/sO9342
o9343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

lnstitut Dn Nuss CmbH & Co. KG . Schönbornstr. 34 97688 Bad Kissingen

Gemeinde
Mömlingen

Postfach '11 64

63850 Mömlingen

lhre Nachrichtvom lhr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl
o971/7856-

1 0268 Dr.N/tr 231

Mi krobiolog ische Untersuchu ng gemäß Tri nkwasserverordnu ng

.t*'i\U72.ffi l( nnrxsz,iAis' tl. ostsd*'zli,l,'rN Atlcdide.ungseile
D-PL-14084-01-00

Bad Kissingen

02.02.2024

Entnahmeort:
Entnahmestelle:

Kennzahl:
Probenahme am:

Probenahme durch:
Probenahmeart:

Mömlingen, Ortsnetz

Seniorenheim
1 230067600393
31.01.2024 07:40

M. Steiniger, AMME

DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a)

Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden:

Analysennummer:

Probeneingang / Prüfungsbeginn:

Ende der Prüfung:

nein
MtK 559758
31.01.2024
02.02.2024

a

Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode

Wassertemperatur* oc 9,9 DIN 38404-4:1976-12

Elektr. Leitfähigkeit bei 25'C* uS/cm n.u 2790 DIN EN 27888:1993-11

freies Chlor* mg/l n.u < 0,3 mg/l** DIN EN ISO 7393-2:2019-03

Desinfektion UV-Anlage

Escherichia coli KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1 :201 7-09

Coliforme Keime KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Enterokokken KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 7899-2:2000-11

Clostridium perfringens KBE44 "C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 14189:2016-11

Pseudomonas aeruginosa KBE 36'C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 16266:2008-05

Koloniezahl KBE22 "C in 1 ml 0 100
TrinkwV $ 43 Abs. 3.3

Koloniezahl KBE 36 "C in 1 ml 0 100

KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefällen höher *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilunq:

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV

Bad Kissingen, den 02,O2.2024

irl,,*
lnstitut Dr mbH & Co. KG

Elke Nuss

Die prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des lnstituts Dr. Nuss darf

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. (Dok. B-M|K-2-S) Seite 1 von 1

Rechrsform lnstitutDr.NussCmbH&Co.KC.SitzBadKissingen.RegistergerichtSchweinfurt.HRABS33.St.-Nr205,/164101908.USt-lDDEBl5399696



Adresse

Tel

Fax

eMail
Web

Schönbornstraße 34

97688 Bad Kissingen

o971 /78s6-0
0 97 1 / 78 56-213

info@ i nstitut-n uss.de

www.institut-nuss.de

lnstitut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02

97 922 Lau d a- Kön i gs h ofen
o9343/s09342
o9343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-n uss.de

lnstitut Dn Nuss CmbH & Co. KC . Schönbornstr. 34 . 97688 Bad Kissingen

Gemeinde
Mömlingen

Postfach 11 64

63850 Mömlingen

lhre Nachricht vom I hr Zeichen

# (.o*m*,""**",,"
DPt-140ru1$

1 0268

Mömlingen, Ortsnetz
Kindergarten Regenbogen
1230067600393

31.01.2024 08:10

M. Steiniger, AMME

DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a)

Telefon-Durchwahl
0971 /78s6- 231

Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden

Analysennummer:
Probeneingang / Prüfungsbeginn:

Ende der Prüfung:

Unser Zeichen

Dr.N/tr

Bad Kissingen

02.02.2024

M i krobiolog ische U nters uch u n g gemäß Tri n kwasserverord n u n g

Entnahmeort:
Entnahmestelle:
Kennzahl:

Probenahme am:

Probenahme durch

Probenahmeart:

nein

MtK 559759
31.01.2024
02.02.2024

Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode

Wassertemperatur" oc 10,3 DIN 38404-4:1976-12

Elektr. Leitfähigkeit bei 25'C* uS/cm n.u 2790 DIN EN 27888:1993-1 1

freies Chlor* mg/l n.u. < 0,3 mg/l** DIN EN ISO 7393-2:2019-03

Desinfektion UV-Anlage
Escherichia coli KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Coliforme Keime KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1 :2017-09

Enterokokken KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 7899-2:2000-11

Clostridium perfringens KBE 44 "C in 100 ml n,u 0/100 ml DIN EN ISO 14189:2016-1 1

Pseudomonas aeruginosa KBE 36 "C in 100 ml n.u 0/100 ml DIN EN ISO 16266:2008-05

Koloniezahl KBE22 'C in 1 ml 0 100
TrinkwV $ 43 Abs. 3.3

Koloniezahl KBE 36'C in 1 ml 0 100

a KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefällen höher *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilung:

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV

Bad Kissingen, den O2.02.2024

A,<,
lnstitut Dr. Nuss & Co. KG

Laborleitung Dr Nuss

Die prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des lnstituts Dr. Nuss darf

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. (Dok. B-M|K-2-5) Seite 1 von 1

Rechtsform lnstitut Dr Nuss CmbH & Co. KC . Sitz Bad Kissin8en Registergericht Schweinfurt HRA BB33 . St.-Nr 2051164101908 . USt-lD DE815399696



lnstitut

Dr. Nuss

lnstitut Dr. Nuss CmbH & Co. KG. Schönbornstn 34.97688 Bad Kissingen

Gemeinde
Mömlingen

Postfach 11 64

63850 Mömlingen

lhre Nachricht vom I hr Zeichen Telefon-Durchwahl
0971/78s6-

1 0268 231

Mi krobiolog ische U ntersuchu ng gemäß Trin kwasserverord nu ng

Adresse

Tel
Fax

eMail
Web

Schönbornstraße 34

97688 Bad Kissingen

o971/7856-0
o971/7856-213
i nfo i@ i nstitut- n uss.d e

www, institut-nuss.de

i-Park Tauberfranken 02
97 922 Lauda-Kön igshofen
09343/509342
09343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-n uss.de

."\'lJ,2ffi lion*s2,i,ftlr' rr D€ur$he
"4r,nr$\' Akk edideru4sell€

DPL.1itrl8&O1tr

Unser Zeichen

Dr.N/tr

Bad Kissingen

02.02.2024

Entnahmeort:
Entnahmestelle:

Kennzahl:
Probenahme am:

Probenahme durch

Probenahmeart:

Mömlingen, Ortsnetz

Kindergarten Sonnenschein

1 230067600393
31.01.2024 08:35

M. Steiniger, AMME

DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a)

Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden:

Analysennummer:
Probeneingang / Prüfungsbeginn :

Ende der Prüfung:

neln
MtK 559760

31.01.2024
02.02.2024

a

a KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-ort ** in Ausnahmefällen höher *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilunq:

Die untersuchte wasserprobe entspricht hinsichflich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV

Bad Kissingen, den 02.02.2024

),4 &
lnstitut Dr. Nuss & Co. KG

Laborleitung Nuss

Die prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die prüfgegenstände. ohne schriftliche Genehmigung des lnstituts Dr, Nuss darf

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden' (Dok B-M|K-2-S) Seite 1 von 1

Rechtsform lnstitutDrNussCmbH&Co.KC SitzBadKissingen.RegistergerichtSchweinfuft.HRABB33 St.-Nr205/164/01908.USI-|DDE815399696

Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode

r*
oc 8,9 DIN 38404-4:1976-12

Elektr. Leitfähigkeit bei 25'C* uS/cm n.u. 2790 DIN EN 27888:1 993-1 1

freies Chlor* mg/l n.u. < 0,3 mg/l** DIN EN ISO 7393-2:2019-03

Desinfektion UV-Anlage

Escherichia coli KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Coliforme Keime KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Enterokokken KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 7899-2:2000-11

Clostridium perfringens KBE 44'C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 14189:2016-11

Pseudomonas aeruginosa KBE 36'C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 16266:2008-05

Koloniezahl KBE22 'C in 1 ml 0 100 TrinkwV $ 43 Abs. 3.3

Koloniezahl KBE 36'C in 1 ml 0 100



Adresse

Tel

Fax

eMail
Web

Schönbornstraße 34

97688 Bad Kissingen

o971 /78s6-O
o 97 1 / 78 56-213

info@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

lnstitut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02

97 922 Lauda-Königshofen
o9343/509342
o9343/3979
lauda@institut-n uss.de

www. institut-nuss.de

lnstitut Dn Nuss CmbH & Co. KG ' Schönbornstn 34 . 97688 Bad Kissingen

Gemeinde
Mömlingen

Postfach 11 64

63850 Mömlingen

lhre Nachricht vom lhr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl
o9A /7856-

10268 Dr.N/tr 231

Mi krobiologische U ntersuchung gemäß Trin kwasserverord nu ng

.\n\l'l':/'7,,.-,\v.,2iF# ( n*rs
'zi2ala" N Deut$he
"a/,r,,i'r" Atkrcdiderungselle

D-PL-!t084{1{O

Bad Kissingen

02.o2.2024

Entnahmeort:

Entnahmestelle:
Kennzahl:

Probenahme am:

Probenahme durch:

Probenahmeart:

Mömlingen, Ortsnetz

Rathaus
'1230067600393

31.O1.2024 09:00

M. Steiniger, AMME

DIN EN ISO 19458 Tab 1, a)

Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden:

Analysennummer;

Probeneingang / Prüfungsbeginn:

Ende der Prüfung:

nern

MtK 559761

31.01.2024
02.02.2024

a

a KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefällen höher *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilunq:

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV

Bad Kissingen, den02.02.2024

r.g
lnstitut Dr. Nuss H&Co.KG
Laborleitung D ke Nuss

Die Prüfergebnisse
dieser Bericht nicht

beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmiounq des lnstituts Dr. Nuss darf

auszugsweise vervielfältigt werden. (Dok. B-M|K-2-5) Seite 1 von 1

Rcchtsform lnstitut Dr Nuss CmbH & Co. KC . Sitz Bad Kissingen Registergericht Schweinfurt . HM BB33 . St.-Nn 2051164101908 . USt-tD DE815399696

Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode

Wassertemperatur" oc 7,9 DIN 38404-4:1976-12

Elektr. Leitfähigkeit bei 25 oC* pS/cm n.u 2790 DIN EN 27888:1993-1 1

freies Chlor* mg/l n.u < 0,3 mg/l** DIN EN ISO 7393-2:2019-03

Desinfektion UV-Anlage

Escherichia coli KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Coliforme Keime KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Enterokokken KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 7899-2:2000-11

Clostridium perfringens KBE 44'C in 100 ml n.u 0/100 ml DIN EN ISO 14189:2016-1'l

Pseudomonas aeruginosa KBE 36 "C in 100 ml n.u 0/100 ml DIN EN ISO 16266:2008-05

Koloniezahl KBE22 'C in 1 ml 0 100
TrinkwV $ 43 Abs. 3.3

Koloniezahl KBE 36'C in 1 ml 0 100



lnstitut Dr. Nuss CmbH & Co. KG . Schönbornstn 34 . 97688 Bad Kissingen

Gemeinde
Mömlingen

Postfach 11 64

63850 Mömlingen

lhre Nachricht vom lhr Zeichen Telefon-Durchwahl
o9 /7856-

1 0268 231

Mi krobiologische U ntersuchu ng gemäß Trin kwasserverordn u ng

Tel

Fax

eMail
Web

Adresse Schönbornstraße34
97688 Bad Kissingen

o971/78s6-0
o 97 1 / 78 56-213

info@i nstitut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Institut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02

97 922 Lauda-Königshofen

o9343/sO9342
o9343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Bad Kissingen

02.02.2024

nein

MtK 559762

31.01.2024
02.02.2024

Dr. Nuss darf
Seite 1 von 1

.N\U1??,iffi (n*rcs
z,i.1ftl:' rl Deutshe?4,4,r,i\N- AllrcditierunSselle

IlPL-1'tO84-01-00

Unser Zeichen

Dr.N/tra

Entnahmeort:
Entnahmestelle:
Kennzahl:

Probenahme am:

Probenahme durch

Probenahmeart:

Mömlingen
MS HB Mömlingen, HB rechts

1230067600274
31.01.2024 09:20
M. Steiniger, AMME
DIN EN ISO 19458Tab. 1, a)

Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden

Analysennummer:
Probeneingang / Prüfungsbeginn :

Ende der Prüfung:

a

KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefällen höher *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilung:

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV

Bad Kissingen, den 02.02.2024

tq,
lnstitut Dr. Nuss & Co. KG

Laborleitung Dr Nuss

Die prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des lnstituts

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. (Dok. B-MlK-2-5)

Rechtsform lnstitut Dr. N uss CmbH & Co. KC . Sitz Bad Kissingen . Registergericht Schwei nfurt . H RA 8833 . St.-N r. 205/1 64/01908 . USt-l D D E815399696

Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode

Wassertemperatur* 9,7 DIN 38404-4:1976-12

Elektr. Leitfähigkeit bei 25'C* US/cm n.u 2790 DIN EN 27888:1 993-1 1

freies Chlor* mg/l n.u < 0,3 mg/l** DIN EN ISO 7393-2:2019-03

Desinfektion UV-Anlage

Escherichia coli KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Coliforme Keime KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Enterokokken KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 7899-2:2000-11

Clostridium perfringens KBE 44 'C in 100 ml n.u 0/100 ml DIN EN ISO '14189:2016-1 1

Pseudomonas aeruginosa KBE 36'C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 16266:2008-05

Koloniezahl KBE22 "C in 1 ml 0 100
TrinkwV $ 43 Abs. 3.3

Koloniezahl KBE 36 "C in 1 ml 3 100



lnstitut

Dr. Nuss

lnstitut Dr Nuss CmbH & Co. KG . Schönbornstr. 34 97688 Bad Kissingen

Gemeinde
Mömlingen

Postfach 11 64

63850 Mömlingen

lhre Nachrichtvom lhr Zeichen

10268

.s'lU'j,',ffi l(n*rsti,ftl5' rr Deukhe
'4r'rt,ril$ AlkrrdtderonSselle

D-PL-14{t8441-00

Adresse

Tel
Fax

eMail
Web

Schönbornstraße 34
97688 Bad Kissingen

o971 /78s6-O
o971/7856-213
info@i nstitut-nuss.de
www. institut-nuss.de

i-ParkTauberfranken 02
97 922 Lauda-Königshofen
09343/s09342
09343/3979
lau da@ institut- n uss. d e

www.institut-n uss.de

Bad Kissingen

02.o2.2024

netn

MIK 559763
31.O1.2024

02.02.2024

a

Mömlingen
HB Zulauf

31.01.2024 09:35
M. Steiniger, AMME
DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a)

Telefon-Durchwahl
0971/78s6-

Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden

Analysennummer:
Probeneingang / Prüfungsbeginn:
Ende der Prüfung:

Unser Zeichen

Dr.N/tr 231

Mikrobiolog ische Untersuchung gemäß Trin kwasserverord n ung

Entnahmeort:
Entnahmestelle:

Kennzahl:

Probenahme am:
Probenahme durch
Probenahmeart:

Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode

Wassertemperatur* 10,1 DIN 38404-4:1976-12

Elektr. Leitfähigkeit bei 25 "C* pS/cm n.u 2790 DIN EN 27888:'1993-11

freies Chlor* mg/l n.u < 0,3 mg/l** DIN EN ISO 7393-2:2019-03

Desinfektion UV-Anlage
Escherichia coli KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-'l:2017-09

Coliforme Keime KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Enterokokken KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 7899-2:2000-1 1

Clostridium perfringens KBE 44 "C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 14189:2016-11

Pseudomonas aeruginosa KBE 36'C in 100 ml n.u 0/100 ml DIN EN ISO 16266:2008-05

Koloniezahl KBE22 "C in 1 ml 0 100
TrinkwV $ 43 Abs. 3.3

Koloniezahl KBE 36'C in 1 ml 0 100

KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht

" Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefällen höher *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilung:

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV

Bad Kissingen, den 02.02.2

)o ,z
lnstitut Dr. Nuss & Co. KG

Laborleitung Nuss

Die prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des lnstituts Dr. Nuss darf

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. (Dok. B-M|K-2-S) Seite 1 von 1

RechtsformlnstitutDr.NussCmbH&Co.KC SitzBadKissingen RegistergerichtSchweinfurt.HRA8833.st.-Nn205/64101908.USt-lDDE815399696



lnstitut Dr. Nuss GmbH & Co. KC . Schönbornstr. 34 . 97688 Bad Kissingen

Gemeinde
Mömlingen

Postfach 11 64

63850 Mömlingen

lhre Nachricht vom lhr Zeichen

.s"l'lJ1r.r.ffi (oer.rc
2?,2/-\\.s- -: Deut*he''4,/,r,ir,In 

Attrediderung$te[e
D-Pt--14084-01{0

Adresse

Tel

Fax

eMail
Web

Schönbornstraße 34
97688 Bad Kissingen

o971 /78s6-0
o 97 1 / 78 56-213

info@i nstitut-n uss.de

www. institut-nuss.de

lnstitut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97 922 Lau d a- Kön i gs h ofen
o9343/s09342
o9343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-n uss.de

Bad Kissingen

02.02.2024

netn

MtK 559764
31.01.2024
02.02.2024

10268

Mömlingen
Br 5 Mömlingen
4110612000029
31.01.2024 09:50
M. Steiniger, AMME
DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a)

Telefon-Durchwahl
0971/78s6-

Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden

Analysennummer:
Probeneingang / Prüfungsbeginn:
Ende der Prüfung:

Unser Zeichen

Dr.N/tr 231

Mikrobiologische Untersuchung gemäß Trinkwasserverordnung

Entnahmeort:
Entnahmestelle:
Kennzahl:
Probenahme am:
Probenahme durch
Probenahmeart:

Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode

Wassertemperatur* c 10,7 DIN 38404-4:1976-12

Elektr. Leitfähigkeit bei 25 oC*
uS/cm n.u. 2790 DIN EN 27888:1993-1 1

freies Chlor* mg/l n.u. < 0,3 mg/l** DIN EN ISO 7393-2:2019-03

Desinfektion keine
Escherichia coli KBE 36'C in 100 ml 0 DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Coliforme Keime KBE 36 "C in 100 ml 0 DIN EN ISO 9308-'l:2017-09

Enterokokken KBE 36'C in 100 ml 0 DIN EN ISO 7899-2:2000-11

Clostridium perfringens KBE44 "C in 100 ml n.u DIN EN ISO 14189:20'16-11

Pseudomonas aeruginosa KBE 36'C in 100 ml n.u DIN EN ISO 16266:2008-05

Koloniezahl KBE22 'C in 1 ml 0
TrinkwV S 43 Abs. 3.3

Koloniezahl KBE 36'C in 1 ml 1

KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefällen höher *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteiluno:
Für Rohwasser vor der Aufbereitung stellt die TrinkwV für die oben aufgeführten Parameter keine Anforderungen. Die

untersuchte Wasserprobe ist aus mikrobiologischer Sicht nicht zu beanstanden.

Bad Kissingen, den 02.02.2024

i4.-1
lnstitut Dr. Nuss & Co. KG

Laborleitung lke Nuss

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des lnstituts Dr. Nuss darf

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. (Dok. B-M|K-2-S) Seite 1 von 1

RechlsformlnstitutDrNussCmbH&Co.KC SitzBadKissingen.RegistergerichtSchweinfurt.HRA8833.St.-Nr205/64/01908.USt-lDDE815399696



Adresse Schönbornstraße 34

97688 Bad Kissingen

o971 /7856-0
o 97 1 / 78 s6-213

info@institut-n uss.de

www.institrit-nuss.de

lnstitut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97 922 Lau d a- Kön i gsh ofe n

o9343/sO9342
o9343/3979
lau da@ institut- n uss. d e

www.institut-n uss.de

lnstitut Dn Nuss GmbH & Co. KC . Schönbornstn 34 . 97688 Bad Kissingen

Gemeinde
Mömlingen

Postfach 11 64

63850 Mömlingen

lhre Nachrichtvom lhr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl
o 971 / 78s6 -

10268 Dr.N/tr

Mi krobiologische U ntersuchu ng gemäß Tri nkwasserverordnung

Tel

Fax

eMail
Web

.N'l,,7."ffi (onks
ziais' tll . Deu&he'z,ia,i,s 

Altrcditisungsefie
D-PL-1/O8zl-01-00

231
Bad Kissingen

02.02.2024a

Entnahmeort:
Entnahmestelle:
Kennzahl:
Probenahme am:

Probenahme durch:
Probenahmeart:

Mömlingen
MS WW Mömlingen, WW nach UV, Reinwasser
1230067600092 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden:
31.01.2024 10:10 Analysennummer:
M. Steiniger, AMME Probeneingang / Prüfungsbeginn:
DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a) Ende der Prüfung:

nein
MtK 559765
31.01.2024
02.02.2024

Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode

Wassertemperatur* oc 11,0 DIN 38404-4:1976-12

Elektr. Leitfähigkeit bei 25'C* pS/cm n.u. 2790 DIN EN 27888:1993-1 1

freies Chlor' mg/l n.u < 0,3 mq/l** DIN EN ISO 7393-2:2019-03

Desinfektion UV-Anlase
Escherichia coli KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Coliforme Keime KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Enterokokken KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 7899-2:2000-11

Clostridium perfringens KBE44 "C in 100 ml n.u 0/100 ml DIN EN ISO 14189:2016-1 1

Pseudomonas aeruginosa KBE 36'C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 16266:2008-05

Koloniezahl KBE22 "C in 1 ml 1 20
TrinkwV $ 43 Abs. 3.3

Koloniezahl KBE 36 "C in 1 ml 2 100

a
KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefällen höher *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilunq:

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV

Bad Kissingen, den

iA,(9,
02.

lnstitut Dr. Nuss & Co. KG

Laborleitung Dr Nuss

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des lnstituts Dr. Nuss darf

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. (Dok. B-MIK-2-S) Seite 1 von 1

Rechtsfornr lnstitutDrNussCmbH&Co.KC.SitzBadKissingen RegistergerichtSchweinfurt.HRABB33.St.-Nr205/64/0190B.USt-lDDE815399696


